Gliwice, dnia 15.01.2016 .
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Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Panstwowej Strazy Pozarnej (j.t.: Dz.U.
z 2013 r., poz. 1340 z p6zn. zm.), § 16 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji
z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow
(Dz.U. Nr 109, poz. 719) w zwiazku z § 207 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r., poz. 1422)
oraz na podstawie art. 104 1 art. 107 § 1 1 3 KPA,

w zwigzku ze stwierdzeniem podczas czynnosci kontrolno-rozpoznawczych (protokdt ustalen
z dma 22.12.2015 r.) przeprowadzonych przez funkcjonariusza wydzialu kontrolno —
rozpoznawczego Komendy Miejskiej Panstwowej Strazy Pozarnej w Gliwicach naruszenia
przepisow przeciwpozarowych, powodujacych zagrozemie zycia ludzi w budynku Szkoly
Podstawowej Nr 8 im. Marii Dabrowskiej w Gliwicach przy ulicy Spacerowej 6,

nakazuje S 1 ¢

Szkole Podstawowej Nr 8 im. Marii Dabrowskiej w Gliwicach przy ulicy Spacerowej 6, wykonanie
w ustalonym terminie nizej wymienionego obowigzku:

I. Usuna¢ tatwo zapalng okladzine $cienng z elementow drewn0poch0dnych znajdujaca sie przy
sekretariacie na pierwszym pigtrze budynku gléwnego — droga ewakuacyjna z jednym
kierunkiem ewakuacii.

Termin wykonania: 31.08.2016 r.

Podstawa prawna — § 16 ust. 2 pkt 3b rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz.U. Nr 109, poz. 719) w zwigzku z § 258 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r..
poz. 1422).

Stosownie do postanowienia § 16 ust. 3 ww. rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
1 Administracji z dnia 07.06.2010 r. wlasciciel lub zarzadca budynku powinien zastosowaé
rozwigzania zapewniajgce spelnienie wymagan bezpieczenstwa pozarowego w sposob okreslony
w przepisach techniczno — budowlanych.

~ Z kolel przepis § 2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
dopuszcza, ze nakazane obowigzki moga by¢ spetnione w sposéb inny niz podany w rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r., z zachowaniem trybu postepowania okreslonego w tym
przepisie prawa.



UZASADNIENIE

Wiasciciel lub zarzadca obiektu, zapewniajac jego ochron¢ przeciwpozarowa, obowigzany jest
m.in. zapewni¢ osobom przebywajacym w budynku, bezpieczenstwo i mozliwo$é ewakuacii.
Zapewnienie odpowiednich warunkow ewakuacji z kazdego miejsca przeznaczonego na pobyt ludzi
w obiekcie, umozliwiajagcych szybkie 1 bezpieczne opuszczenie strefy zagrozonej lub objete;
pozarem, stanowl jeden z zasadniczych obowigzkéw, jakie przepisy nakladaja na projektantow,
inwestorOw oraz wilascicieli lub zarzadcéw budynkow, zwlaszcza w odniesieniu do obiektow
uzytecznosci publicznej 1 zamieszkania zbiorowego.

Odpowiednie warunki ewakuacji polegaja przede wszystkim na zapewnieniu bezpieczne]
pozarowo obudowy 1 wydzielen drog ewakuacyjnych, zabezpieczeniu drog ewakuacyjnych przed
zadymieniem oraz zachowaniu dopuszczalnych dhugosci doj$é ewakuacyjnych.

Wymienione na wstepie warunki reguluja przepisy techniczno — budowlane okre$lone
w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r., poz. 1422).
/Zgodnie z brzmieniem § 207 wust. 2 postanowienia tego aktu prawnego, dotyczace
bezpieczenstwa pozarowego nalezy stosowac rowniez z uwzglednieniem § 2 ust. 3a do budynkdéw
1stniejacych, jezeli one zagrazaja zyciu ludzi.
Zgodnie z przepisami § 16 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
1 Administracji z dma 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektow budowlanych 1 terendw podstawg do uznania uzytkowanego budynku istniejacego

za zagrazajgcy Zyciu ludzi jest niezapewnienie przez wystepujgce w nim Warunk1 techmczne
mozliwosci ewakuacji ludzi, miedzy innymi w przypadku: '

»  wystepowania w pomieszczeniu strefy pozarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi
/L 1, ZL 11, ZL V albo na drodze ewakuacyjnej okladziny $ciennej z materiatu latwo zapalnego,
jezell nie zapewniono dwoch kierunkdéw ewakuacii.

/. kole1 ustalenia dziatu VI rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i1 ich usytuowanie
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1422) stanowi3, jak ponize;:

> w strefach pozarowych ZL I, ZL II, ZL III 1 ZL V stosowanie do wykonczenia wnetrz materialow
1 wyrobow tatwo zapalnych, ktorych produkty rozkitadu termicznego sa bardzo toksyczne
lub intensywnie dymiace jest zabronione,

> stosowanie na drogach komunikacji ogodlnej, stuzacych celom ewakuacji materiatéw 1 wyrobdw
budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

W protokole odnotowano, ze na pierwszym pietrze budynku glownego — na drodze
ewakuacyjnej (przy sekretariacie) z jednym kierunkiem ewakuacji, wystepuje palna okladzina
Scienna (panele) z elementdow drewnopochodnych (zamontowana na listwach do podtoza Sciany od
podtogi do sufitu). Brak jakiejkolwiek dokumentacji potwierdzajgce; wykonanie zabezpieczenia
ogniochronnego dla boazerii drewnopochodnej na listwach dystansowych.

Reasumujac, omowiona wyze] sytuacja wplywa na pogorszenie warunkow przygotowania
obiektu do prowadzenia dzialan ratowniczo-gasniczych, zwilaszcza w aspekcie zagwarantowania
bezpiecznych warunkéw ewakuacji. Zatem w wymienionym obiekcie zaliczonym do kategorii
zagrozenia ludzi, w sytuacji powstania pozaru lub innego miejscowego zagrozenia, pojawig
sie warunki, ktére nalezy uznacé za zagrazajqce Zyciu ludzi przebywajacych w obiekcie.



Biorac pod uwage koniecznos$¢ pelnego egzekwowania uchybien, powodujgcych zagrozenie
zycia ludzi w istniejagcym obiekcie uzytecznosci publicznej nalezalo orzec jak w sentencji.

POLUCZLZENILE

Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Panstwowej Strazy Pozarnej od niniejszej decyzji stuzy
stronie odwotanie do Slaskiego Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Katowicach, ul. Wita
Stwosza 36 za posrednictwem Komendanta Miejskiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Gliwicach, w terminie 14 dni

od dnia jej doreczenia (art. 127 § 1 12 i art. 129 § 112 Kpa).
Przed uplywem terminu do wniesienia odwotania decyzja nie ulega wykonaniu, a wniesienie odwotania
w terminie wstrzymuje jej wykonanie (art. 130 § 1 12 Kpa).
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44 — 141 Gliwice
— za zwrotnym potwierdzeniem odbioru

= KMPSP a/a.

Do wiadomosci:

Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego
dla miasta Gliwice

ul. Ziemowita 1

44-100 Gliwice




